
 

   ヒータ容量の計算方法 
 

     

 ヒータ容量（ｋW）＝⾵量Qm3／min×（吐出温度－吸⼊温度）
℃÷係数

 
     

 

●吐出温度により係数の数字が変わりますので、下記の表を参照してくださ
い。
 

吐出温度 係数
〜２００℃ ４５．８

２００℃〜３００℃ ４５．６
３００℃〜５００℃ ４４．７
５００℃〜７００℃ ４３．９

７００℃〜 ４２．６

  
                ◆吐出⾵量Qʼ（膨張⾵量）の求め⽅
 

                Qʼm3/mim＝吸⼊⾵量Ｑm3/mim×（２７３＋吐出温度℃）÷（２７３＋吸⼊温度℃）


